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Untersuchung auf die Parameter der Gruppe A der Trinkwasseruerordnung

Entnahmeort:

Entnahmestelle:

Kennzahl:

Probenahme am:

Probenahme durch:

Probenahmeart:

Sternberg

Hochbehälter, li. Kammer

1230067300207

07.04.2025 11:30

K. Zeis, Gr. Süd

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden

Analysennummer:

Probeneingang / Prüfungsbeginn:

Ende der Prüfung:
a

a

n.u. : nicht untersucht, o.B.: ohne Beanstandung, * Grenzwert am Ausgang des Wasserwerks, **'nicht akkreditierter Bereich

Mikrobiologische Untersuchung: siehe separater Befund Analysennr. 600603

Konformitätsaussage:

Das Wasser ist in Bezug auf die untersuchten Parameter nicht zu beanstanden. Der pH-Wert bleibt ohne Bewertung'

';,",i#ä:r^::.'*

Dr. Thomas Stahl, Geschäftsführer

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung

des lnstituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-T-1-5)

Rechtsform lnstitut Dr. Nuss CmbH & Co. KC . Sie Bad Ki$ingen . Registergericht Schweinfurt . HRA 8833 . St -Nr. 205 ne/OßOB .USt-lD DE815399696

Penönlich haftenderGesellschafter: Dr NussVemaltungs-CmbH .SiE Bad Ki$ingen .RegistergerichtSchweinfrt. HRB 6513 -St--Nt.2O5/124/AO285.Geschäffihrer: Dr. Elke Nus

Parameter Einheit Befund Grenzwert Untersuchungsmethode

Geruch geruchlos aEv B 112 (1971)

Geschmack typisch
ohne anormale
Veränderung

DEV B 112 Teil a (1971)

Wassertemperatur oc 7,5 DtN 38404-4-2 (1976-12)

pH-Wert (Labor) pH-Einheiten 7,44 6,5 - 9,5 DtN EN tSO'10523 (2012-04)

Elektr. Leitfähigkeit bei 25"C (Labor) pS/cm 1148 2790 DrN EN 27888 (1993-11)

Färbung (SAK beil = 436 nm) 1lm <0,02 0,5 DrN EN rSO 7887 (2012-04)

Trübung NTU 0,13 1,0* DtN EN rSO 7027 (2016-11)
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lnstitut Dr. Nuss GmbH & Co, KC . Schönbornstr. 34 . 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorg ung
Bad Königshofen - Gruppe Süd
über Venrvaltungsgem. Bad Königshofen

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Könighofen

lhre Nachricht vom

Wasseruntersuchung

'T688fl
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Tel

Fax

eMail
Web
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Aktrediflerung$telte
D-PL-14,084-01-00

a

Entnahmeort:

Entnahmestelle:

Kennzahl:

Probenahme am:

Probenahme durch

Probenahmeart:

Sternberg

Hochbehälter, li. Kammer

1230067300207

07.04.202511:30

K. Zeis, Gr. Süd

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorh

Analysennummer:

Probeneingang / Prüfungsbeginn :

Ende der Prüfung:
a

a

* Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung, n.n. = nicht nachweisbar, n.u. = nicht untersucht *** nicht akkreditierter Bereich

# nicht relevanter Metabolit, + gesundheitl. Orientierungswert,
1 am Ausgang Wassenverk, 2 am Ausgang Wasserwerk und im Verteilungsnetz
' Grenzwert ab 12.01 .2030, 'o Grenzwert ab 12.01 .2028, "'" Grenzwert ab 12,01 .2026

Konformitätsaussage:
Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung, wenn eine
Ausnahmegenehmigung für die Überschreitung des Grenzwertes für Sulfat erteilt wurde.

Bad Kissingen, den 23.04.2025

Co. KG

Dr. Thomas Stahl, Geschäftsführer

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung

des lnstituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden, (Dok. 8-T-6-13)

Rechtsform lnstitutDr.NussCmbH&Co.KC.SitzBadKissingen.RegistergerichtSchweinfurt.HRABB33.St.-Nr.205/164/01908.USt-|DDE815399696

Parameter Einheit Befund Grenzwert* Untersuchungsmethode

Sulfat (SOr2-) mg/l 263 250 DtN EN tSO 10304-1 (2009-07)
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Bad Königshofen - Gruppe Süd
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Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Könighofen

lhre Nachrichtvom lhr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl
09n/78s6-

1 0564 Dr.N/tr 231

M i krobiolog ische U ntersuch u n g gemä ß Tri n kwasserverord n u n g

Adresse

Tel
Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34

97688 Bad Kissingen

o971 /7856-0
o971/7856-213
info@i nstitut-nuss.de
www. institut-nuss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-ParkTauberfranken 02
97 922 Lauda-Kön i gsh ofen
o9343 /sO9342
o9343/3979
lauda@i nstitut-nuss.de

www.institut-nuss.de

l( on*srl 
Deutache
Aklrcdltieruna$telle

Bad Kissingen

09.04.2025

ja
MtK 600601

07.04.2025
09.04.2025

a

Entnahmeort:

Entnahmestelle:
Kennzahl:

Probenahme am:

Probenahme durch:

Probenahmeart:

Ortsnetz Zimmerau
Am Friedhof
1 230067300209
07.04.2025 11:10

K. Zeis, Gr. Süd

DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:

Analysennummer:

Probeneingang / Prtifungsbeginn:
Ende der Prüfung:

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* oc 8,8 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25"C* pS/cm n.u, 2790 DIN EN 27888:1993-1 1

freies Chlor* mg/l n.u. < 0,3"* DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion keine

Escherichia coli KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE44 'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 141 89:2016-1 1

Pseudomonas aeruginosa KBE 36'C in 100 ml n,u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 "C in 1 ml 0 100
TrinkwV S 43 (3)

Koloniezahl KBE 36'C in 1 ml 0 100

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen hÖher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilunq:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad

lnstitut Dr GmbH & Co. KG

Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prtifgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden' (Dok. B-MlK-2-5)

Rechtsform lnstitut Dr Nuss CmbH & Co. KC . Sitz Bad Kissingen . Registergericht Schweinfurt . HRA 8833 . St.-Nn 205/64101908 . USt-lD DE815399696

Dr. Nuss darf
Seite 1 von 1
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lnstitut Dr. Nuss CmbH & Co. KG .Schönbornstr. 34 . 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorg u ng

Bad Königshofen - Gruppe Sijd
über Venrualtungsgem. Bad Königshofen

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Könighofen

lhre Nachricht vom lhr Zeichen Telefon-Durchwahl
o9n/7856-

1 0564 231

Mi krobiologische U ntersuch ung gemäß Trin kwasserverord n ung

.ü#E l( n*rs
'zi^.is rr Deut$he''aal,r,i'N AkkrcdttierunS$tette

D-PL-140&t-01-00

[Jnser Zeichen

Dr.N/tr

Bad Kissingen

09.04.2025a

Entnahmeort:

Entnahmestelle:

Kennzahl:
Probenahme am:

Probenahme durch

Probenahmeart:

Zimmerau
Hochbehälter, li. Kammer
1230067300388

07.04.202510:45
K. Zeis, Gr. Süd

DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden

Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn :

Ende der Prüfung:

ja
MtK 600602
07.04.2025
09.04.2025

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* oc 7,5 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25 oC* pS/cm n.u 2790 DIN EN 27888:1993-11

freies Chlor* mg/l n.u < 0,3** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion keine

Escherichia coli KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36'C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE44 "C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-11

Pseudomonas aeruginosa KBE 36'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 "C in 1 ml 0 100
TrinkwV S 43 (3)

Koloniezahl KBE 36 "C in 1 ml 0 100

a KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen hÖher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilunq:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

lnstitut Dr. Nuss GmbH & Co. KG

Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Bad

Die prijfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden' (Dok. B-MlK-2-5)

Rechtsform lnstitutDr.NussCmbH&Co.KC.SitzBadKissingen.RegistergerichtSchweinfurt.HRASS33 St.-Nr.205/164/01908.USt-|DDE815399696

Dr. Nuss darf
Seite 1 von 1
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Zweckverband zur Wasserversorgu ng

Bad Königshofen - Gruppe Süd
über Veruvaltungsgem. Bad Königshofen

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Könighofen

lhre Nachrichtvom lhr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl
o9n/78s6-

10564 Dr.N/tr 231

Mikrobiologische Untersuch ung gemäß Trinkwasseruerordnu ng

Adresse

Tel
Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34
97688 Bad Kissingen

o971/7856-0
o 97 1 / 78 56-213

info@institut-nuss.de
wwwinstitut-nuss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97 922 Lau da-Kön igshofe n

ogs 43 / so93 42

o9343/3979
lauda@institut-n uss.de

www.institut-nuss.de

DAKKS

Bad Kissingen

09.04.2025

p
MtK 600603
07.04.2025
09.04.2025

ffir Deutsche
AkkEdltierunssstelle
D.Pt-14084-01-00

a

a

a

Entnahmeort:
Entnahmestelle:

Kennzahl:
Probenahme am:

Probenahme durch:

Probenahmeart:

Sternberg
Hochbehälter, li. Kammer
1230067300207

07.04.2025 11:30

K. Zeis, Gr. Süd

DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden

Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn :

Ende der Prüfung:

Bad

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen hÖher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilunq:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

lnstitut Dr GmbH & Co. KG

Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr. Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-M|K-2-5) Seite 1 von 1

Rechtsform lnstitut Dr. Nuss CmbH & Co. KC . Sitz Bad Kissingen . Registergericht Schweinfurt . HRA 8833 . St.-Nr 205/64101908 . USt-lD DE815399696

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* oc 7,5 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25 "C* uS/cm n.u 2790 DIN EN 27888:1993-11

freies Chlor* mg/l n.u < 0,3** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion keine

Escherichia coli KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE 44'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-11

Pseudomonas aeruginosa KBE 36'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 "C in 1 ml 0 100
TrinkwV S 43 (3)

Koloniezahl KBE 36 "C in 1 ml 3 100



lnstitut Dn Nuss GmbH & Co. KG .Schönbornstn 34 . 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Königshofen - Gruppe Süd
über Verwaltungsgem. Bad Königshofen

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Könighofen

lhre Nachrichtvom lhr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl
o971 /7856-

10564 Dr.N/tr

M i krobiolog ische U nters uch u n g gemä ß Tri n kwasserverord n u ng

Adresse

Tel

Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34

97688 Bad Kissingen

o971 /7856-0
o971/7856-213
info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02

97 922 Lauda-Königshofen

o9343/s09342
o9343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-n uss.de

Bad Kissingen

09.o4.2025

ja

MtK 600604

07.04.2025
09.04.2025

.N'U1,,ffi (o*rs
z,i-fi\5' rr 

Deutsche"a/,,I,r+\' Akknditierung$t€lle
0.Pr.14084-01-00

231

Entnahmeort:

Entnahmestelle:
Kennzahl:

Probenahme am:

Probenahme durch:

Probenahmeart:

Ortsnetz Sternberg

Schloßstraße, Lochner
1230067300205

07.04.2025 10:30

K. Zeis, Gr. Süd
DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:

Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn :

Ende der Prüfung:

a

a

Bad

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilunq:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

lnstitut Dr GmbH & Co. KG

Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr' Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigtwerden. (Dok, B-M|K-2-5) Seite I von 1

Rechtsform lnstitut Dr. Nuss CmbH & Co. KC Sitz Bad Kissingen . Registergericht Schweinfurt . HRA 8833 St.-Nr 205 fi64/O19OB . USt-lD DE815399696

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* c 8,9 DIN 38404-4:1976-'12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25 "C* pS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-11

freies Chlor* mg/l n.u. < 0,3** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion keine

Escherichia coli KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE 44'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-1 1

Pseudomonas aeruginosa KBE 36'C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 'C in 1 ml 2 100
TrinkwV S 43 (3)

Koloniezahl KBE 36'C in 1 ml 5 100



Adresse

Tel

Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34

97688 Bad Kissingen

o971 /78s6-O
o971/7856-213
info@i nstitut-nuss.de
www.institut-nuss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97 922 Lauda-Königshofen

09343/sO9342
o9343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

( o*h,t.",.

lnstitut Dn Nuss cmbH & Co. KG . Schönbornstr. 34 . 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Königshofen - Gruppe Süd
über Verwaltungsgem. Bad Königshofen

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Könighofen

lhre Nachrichtvom Telefon- Du rchwah I

o9n/7856-
231

M i krobiolog ische U nters uc h u n g gemäß Tri n kwasserve rord n u n g

AklredltierunFstrlle
D.Pt 14084-01-@

lhr Zeichen

1 0564

Unser Zeichen

Dr.N/tr

Bad Kissingen

09.04.2025

Entnahmeort:
Entnahmestelle:

Kennzahl:
Probenahme am:

Probenahme durch:
Probenahmeart:

Ortsnetz Serrfeld

Hauptstr., Schlinke
1230067300203

07.04.2025 09:15

K. Zeis, Gr. Süd

DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden :

Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn:

Ende der Prüfung:

p
MtK 600605

07.04.2025
09.04.2025

a

a KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen hÖher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Ki

lnstitut Dr & Co. KG

Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr' Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-M|K-2-S) Seite 1 von 1

Rcchtsform lnstitut Dr. Nuss CmbH & Co. KC . Sitz Bad Kissingen . Registergericht Schweinfurt . HM 8833 . St.-Nn 205,/164101908 . USt-lD DE815399696

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* oc 8,2 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25'C* pS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-1 1

freies Chlor* mg/l n.u. s 0,3** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion keine

Escherichia coli KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1 :2017-09

Enterokokken KBE 36 "C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-1 '1

Clostridium perfringens KBE 44 "C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-11

Pseudomonas aeruginosa KBE 36 "C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO'16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 "C in 1 ml 0 100
TrinkwV S 43 (3)

Koloniezahl KBE 36 "C in 1 ml 0 100



lnstitut Dr. Nuss GmbH & Co, KC .Schönbornstr.34 . 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorg u ng

Bad Königshofen - Gruppe Süd
über Venrvaltungsgem. Bad Königshofen

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Könighofen

.s''l'lJlr.r.ffi (nnr<xs
'z.zz:i.S -' Deutsche'"r/,r,ir,s 

Akkndtderuo$steile
o-Pt--14084"01.00

Adresse

Tel
Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34
97688 Bad Kissingen

o971 /78s6-0
o971/78s6-213
info@institut-nuss.de
vwvw.institut-nuss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97 922 Lau da-Kön i gshofe n

o9343/509342
o9343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Bad Kissingen

09.04.2025

ja

MtK 600606

07.04.2025
09.04.2025

lhre Nachrichtvom lhr Zeichen

1 0564

Mikrobiologische Untersuch ung gemäß Trin kwasseruerordn ung

UnserZeichen

Dr.N/tr

Telefon-Durchwahl
ogv/78s6-

231a

a

a

Entnahmeort:
Entnahmestelle:

Kennzahl:
Probenahme am:

Probenahme durch:
Probenahmeart:

Neuses
Pumphaus, Abgabeschacht Serrfeld

1230067300204 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:

07.O4.2025 08:45 AnalYsennummer:

K. Zeis, Gr. Süd Probeneingang / Prüfungsbeginn:

DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prüfung:

Bad

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilunq:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

lnstitut Dr. N mbH & Co. KG

Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr. Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-M|K-2-5) Seite 1 von 1

Rechtsform lnstitutDrNussCmbH&Co.KC.SitzBadKissingen.RegistergerichtSchweinfurt.HRABS33.St.-Nr205/64,/01908.USt-|DDE815399696

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* oc 7,5 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25"C* uS/cm n.u 2790 DIN EN 27888:1993-11

freies Chlor* mg/l n.u < 0,3** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion keine

Escherichia coli KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE 44'C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-11

Pseudomonas aeruginosa KBE 36'C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 'C in 1 ml 0 100
TrinkwV S 43 (3)

Koloniezahl KBE 36 "C in 1 ml 0 100



lnstitut Dr, Nuss GmbH & Co. KG . Schönbornstr 34 . 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Königshofen - Gruppe Sild
über Verwaltungsgem. Bad Königshofen

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Könighofen

lhre Nachrichtvom lhr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl
ogn/7856-

10564 Dr.N/tr 231

Mi krobiolog ische U ntersuch u n g gemä ß Tri n kwasservero rd n u n g

Adresse

Tel

Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34
97688 Bad Kissingen

o971 /78s6-O
o 97 1 / 78 56-213

info@i nstitut-nuss.de
www.institut-nuss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97 922 Lauda-Kön igshofen
o9343/509342
o 93 43 / 3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

DAKKS
Deut$he
Akkcdltleruna$telle
D.P1.1408'1.01.00

Bad Kissingen

09.04.2025

ß
MtK 600607

07.04.2025
09.04.2025

ffir

Entnahmeort:
Entnahmestelle:

Kennzahl:
Probenahme am:

Probenahme durch:

Probenahmeart:

Ortsnetz Sulzdorf
Am Rathaus 2

1 2300673001 99

07.04.2025 10:15

K. Zeis, Gr. Süd

DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden

Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn:

Ende der Prüfung:

a

a KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht

'Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Ki

lnstitut Dr. Nuss GmbH & Co. KG

Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die prtifergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die prüfgegenstände. ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr. Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok B-M|K-2-S) 
- Seite 1 von 1

Rechtsform lnstitut Dr. Nuss CmbH & Co. KC . Sitz Bad Kissingen . Registergericht Schweinfurt HRA BB33 . St.-Nr. 205/64101908 . USt-lD DE815399696

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* oc 9,3 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25'C* pS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-1 1

freies Chlor* mg/l n.u. ( 0,3** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion keine

Escherichia coli KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE44 'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-11

Pseudomonas aeruginosa KBE 36 "C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 'C in 1 ml 0 100
TrinkwV S 43 (3)

Koloniezahl KBE 36 "C in 1 ml 0 100



Institut

Dr. Nuss

Adresse Schönbornstraße 34

97688 Bad Kissingen

0971/78s6-0
o 97 1 / 78 s6-213
info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

i-Park Tauberfranken 02
97 922 Lauda-Königshofen
o9343/509342
o9343/3979
lauda@institut-n uss.de

www.institut-n uss.de

lnstitut Dn Nuss CmbH & Co. KG'Schönbornstn 34 . 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zu r Wasserversorg ung
Bad Königshofen - Gruppe Süd
über Verwaltungsgem. Bad Königshofen

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Könighofen

lhre Nachricht vom lhr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl
09n/7856-

1 0564 Dr.N/tr 231

Mi krobiologische U ntersuchung gemäß Trin kwasserverordnu ng

Tel
Fax

eMail
Web

( o*h"t.,"
Akkredltierunt$hlle
D-PL-14084-01.00

Bad Kissingen

09.04.2025a

a

a

Entnahmeort:
Entnahmestelle:

Kennzahl:
Probenahme am:

Probenahme durch
Probenahmeart:

Ortsnetz Schwanhausen
Ermersh. Str. Schleicher
1230067300202
07.04.2025 09:45

K. Zeis, Gr. Süd
DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:
Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn:

Ende der Prüfung:

ß
MtK 600608
07.04.2025
09.04.2025

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u, = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilunq:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Ki

lnstitut Dr GmbH & Co. KG

Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-MlK-2-5)

Rechtsform lnstitut Dr. Nuss CmbH & Co. KC . Sitz Bad Kissingen . RegisterSericht Schweinfurt . HRA 8833 . St.-Nn 205/164101908 . USt-lD DE815399696

Dr. Nuss darf
Seite 1 von 1

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* oc 8,8 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25'C* pS/cm n.u 2790 DIN EN 27888:1993-11

freies Chlor* mg/l n.u < 0,3** DIN EN ISO 7393-2:20',l9-03

Desinfektion keine

Escherichia coli KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36 "C in '100 ml 0 0i100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-'11

Clostridium perfringens KBE44 'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-11

Pseudomonas aeruginosa KBE 36 "C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 "C in 1 ml 0 100
TrinkwV S 43 (3)

Koloniezahl KBE 36 "C in 1 ml 0 100



lnstitut Dn Nuss CmbH & Co. KG .Schönbornstr. 34 . 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zu r Wasserversorgung
Bad Königshofen - Gruppe Süd
über Venryaltungsgem. Bad Königshofen

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Könighofen

lhre Nachricht vom lhr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl
ogn/78s6-

10564 Dr.N/tr 231

Mikrobiologische Untersuch u ng gemäß Trin kwasseruerordn u ng

Adresse

Tel

Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34

97688 Bad Kissingen

o971/78s6-O
o 97 1 / 78 56-213

info@i nstitut-nuss.de
wrvwinstitut-nuss.de

lnstitut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97 922 Lau d a-Kön i gshofen
o9343/509342
o 93 43 / 3979
lauda@institut-nuss.de
wwwinstitut-nuss.de

DAKKS

Bad Kissingen

09.04.2025

Ja

MrK 600609
07.04.2025
09.o4.2025

ffir Deutsche
Akkrcdltleruog$telte
DPr-14084.01.00

Entnahmeort:
Entnahmestelle:

Kennzahl:
Probenahme am:

Probenahme durch
Probenahmeart:

Ortsnetz Alsleben
Am Kirchplatz, Grüner Baum

1 230067300086
07.04.2025 11:45

K. Zeis, Gr. Süd

DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden

Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn:

Ende der Prüfung:

a

a KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort *" in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Kissi

lnstitut Dr. Nuss GmbH & Co. KG

Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts Dr. Nuss darf

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-M|K-2-5) Seite 1 von 1

Rechtsfornr lnstitutDr.NussCmbH&Co.KC.SitzBadKissingen.RegistergerichtSchweinfurt.HRASB33.St.-Nr205/64101908.USt-|DDE815399696

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* oc 9,1 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25'C* uS/cm n.u 2790 DIN EN 27888:1993-11

freies Chlor" mg/l n.u < 0,3** DIN EN ISO 7393-2:20'19-03

Desinfektion keine

Escherichia coli KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36'C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-'l :2017-09

Enterokokken KBE 36'C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE44 "C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-'l'l

Pseudomonas aeruginosa KBE 36 "C in 100 ml n.u 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 "C in 1 ml 0 100
TrinkwV S 43 (3)

Koloniezahl KBE 36'C in 1 ml 0 100



lnstitut

Dr. Nuss

lnstitut Dn Nuss GmbH & Co, KC ' Schönbornstr. 34 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Königshofen - Gruppe Süd
über Venrualtungsgem. Bad Königshofen

Josef-Sperl-Str. 3

97631 Bad Könighofen

lhre Nachrichtvom lhr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl
ogn/78s6-

10564 Dr.N/tr 231

M i krobiolog ische U nters uch u n g gemä ß Tri n kwasserverord n u n g

Adresse

Tel

Fax

eMail
Web

Schönbornstraße 34
97688 Bad Kissingen

o971 /78s6-O
o971/7856-213
info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

i-Park Tauberfranken 02
97 922 Lau da- Kön igshofe n

o9343 / 509342
o9343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

( o*hl..."
Akkredltlerun$stelle
D-Pt-14084-01-00

Bad Kissingen

09.04.2025

Entnahmeort:
Entnahmestelle:
Kennzahl:

Probenahme am:

Probenahme durch

Probenahmeart:

Ortsnetz Oberessfeld

Karl-Hofmannstr., Reder

1230067300201

07,04.2025 12:15

K. Zeis, Gr. Süd
DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a)

Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden

Analysennummer:
Probeneingang / Prüfungsbeginn:

Ende der Prüfung:

Ja

MIK 600610
07.04.2025
09.04.2025

a

Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode

Wassertemperatur* oc 8,7 DIN 38404-4:1976-12

Elektr. Leitfähigkeit bei 25'C* pS/cm n.u 2790 DIN EN 27888:'1993-11

freies Chlor* mg/l n.u < 0,3** DIN EN ISO 7393-2:2019-03

Desinfektion keine

Escherichia coli KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Coliforme Keime KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09

Enterokokken KBE 36 "C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11

Clostridium perfringens KBE44 'C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 14189:20'16-11

Pseudomonas aeruginosa KBE 36 "C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05

Koloniezahl KBE22 "C in 1 ml 0 100
TrinkwV S 43 (3)

Koloniezahl KBE 36 "C in 1 ml 0 100

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefällen höher *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteiluno:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV

Bad Kissin

lnstitut Dr GmbH & Co. KG

Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. ohne schriftliche Genehmigung des lnstituts

dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. (Dok. B-MlK-2-5)

Dr. Nuss darf
Seite 1 von 1

Rechtsform lnstitut Dr Nuss CmbH & Co. KC . Sitz Bad Kissingen

Persönlich haftender Cesellschafter: Dr Nuss Verualtungs-CmbH
Registergericht Schweinfurt . HRA 8833 . st.-Nr. 205/64101908 Ust-lD DE815399696

Sitz Bad Kissingen . Registergericht Schweinfurt . HRB 6513 . St.-Nr.205/124/80285. Geschäfuführer: Dr. Elke Nuss


