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231

Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-Konigshofen
09343 /509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

(( DAKKS

. Deutsche
Akkredlterungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen
17.07.2025

Entnahmeort: Ortsnetz Serrfeld
Entnahmestelle: Hauptstr., Schlinke
Kennzahl: 1230067300203 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 15.07.2025 07:00 Analysennummer: MIK 609842
Probenahme durch: K. Zeis, Gr. Std Probeneingang / Prifungsbeginn: 15.07.2025
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 17.07.2025
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* K 153 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  [uS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* mgl n.u. <0,3™ |DINEN 1SO 7393-2:2019-03
Desinfektion T keine B R
Escherichia coli KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE36°Cin100ml | 0 | 0/100ml [DIN EN iSO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 m! DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens |KBE 44 °C in 100 ml nu. | 0/100ml [DINENISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 ml n.u. 0/100 mI  |DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °C i in 1 ml 0 100 .
Koloniezahl |KBE 36 °Cin 1 ml o | 100 [|™MWI®RE

KBE: Koloniebildende Einheiten

* Messung: Vor-Ort
Beurteilung:

n.u. = nicht untersucht
** in Ausnahmeféllen hoher

*** nicht akkreditierter Bereich

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad K{SS{EH den 17.07.2025

A IWHun

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Priifgegenstidnde. Ohne schriftliche Genehmlgung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5)
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Adresse

Tel
Fax
eMail
Web

Schonbornstrale 34
97688 Bad Kissingen
0971/7856-0
0971/7856-213
info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-Ko6nigshofen
09343/509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Kénigshofen - Gruppe Sud
Uber Verwaltungsgem. Bad Koénigshofen

Josef-Sperl-Str. 3

Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

97631 Bad Konighofen

Bad Kissingen
17.07.2025

Telefon-Durchwahl
0971/7856 -

Unser Zeichen

Dr.N/tr

lhr Zeichen

10564

Ihre Nachricht vom

231

Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Ortsnetz Sulzdorf
Entnahmestelle: Am Rathaus 2
Kennzahl: 1230067300199 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 15.07.2025 09:00 Analysennummer: MIK 609843
Probenahme durch: K. Zeis, Gr. Sud Probeneingang / Priifungsbeginn: 16.07.2025
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 17.07.2025
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 18,0 DIN 38404-4:1976-12
Elekir. Leitfahigkeit bei 25 °C*  |uS/cm  nu 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* ~ |mgn n.u. ~ <03* |DINEN ISO 7393-2:2019-03
Desinfektion - keine
Escherichia coli - KBE 36 °C in 100 ml 0o 0/100 mi DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime |KBE 36 °Cin 100 ml 0 0/100 ml  |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE36°Cin100ml |  n.u. ~0/100mi  |DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens |KBE 44 °C in 100 ml n.u. 0/100 ml  |DIN EN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °Cin 100 ml n.u. 0/100 mi DIN EN 1SO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °Cin 1 ml 0 100 .
Koloniezahl KBE 36 °Ciin 1 ml 0 100 .

n.u. = nicht untersucht
*** nicht akkreditierter Bereich

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort **in Ausnahmefallen hdher

Beurteilung:
Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV,

Bad Kissingen, den 17.07.2025

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5) Seite 1 von 1

Rechtsform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr. 205/164/01908 - USt-1D DE815399696
Personlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschéftsfihrer; Dr. Thomas Stahl




Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Kénigshofen - Gruppe Siid
Uber Verwaltungsgem. Bad Kénigshofen

Josef-Sperl-Str. 3
97631 Bad Konighofen

Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen

Unser Zeichen

10564

Dr.N/tr

Adresse

Tel
Fax
eMail
Web

0971/7856-

Schonbornstrale 34
97688 Bad Kissingen
0971/7856-0
0971/7856-213
info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Telefon-Durchwahl

(( DAKKS

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-Koénigshofen
09343/509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen

231

Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

17.07.2025

Entnahmeort: Ortsnetz Schwanhausen
Entnahmestelle: Ermersh. Str. Schleicher
Kennzahl: 1230067300202 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 15.07.2025 10:00 Analysennummer: MIK 609844
Probenahme durch: K. Zeis, Gr. Stud Probeneingang / Prifungsbeginn: 15.07.2025
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Priifung: 17.07.2025
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 18,0 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  |uS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* mg/l n.u. <0,3* DIN EN ISO 7393-2:2019-03
Desinfektion keine ' I | -
Escherichia coli KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml  |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE36°Cin100ml | 0 0/100 mi  [DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE36°Cin100ml |  nu | 0/100ml  |DINEN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 ml n.u. ' 0/100 mi  [DIN EN1SO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa  |KBE 36 °C in 100 ml n.u. 0/100 ml  |DIN EN 1SO 16266:2008-05
Kolon!ezahl KBE 22 °C fn 1ml 3 100 Trinkw/ § 43 (3)
Koloniezahl KBE 36 °Cin 1 ml 0 100

n.u. = nicht untersucht
*** nicht akkreditierter Bereich

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmeféllen héher

Beurteilung:
Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissingen, den 17.07.2025

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biocloge

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielféltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5) Seite 1 von 1

Rechtsform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St-Nr. 205/164/01908 - USt-1D DE815399696
Personlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschéiftsfiihrer: Dr. Thomas Stahl




Institut

Dr. Nuss

Adresse  Schonbornstrale 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Kénigshofen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen fel 0971/7856-0 09343 /509342
Fax 0971/7856-213 09343/3979
eMail  info@institut-nuss.de lauda@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de www.institut-nuss.de

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Koénigshofen - Gruppe Sud
uber Verwaltungsgem. Bad Kdnigshofen

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Josef-Sperl-Str. 3
97631 Bad Kénighofen

Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen

10564 Dr.NAr O%%ly/7856x 231 17.07.2025

Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Ortsnetz Zimmerau
Entnahmestelle: Am Friedhof
Kennzahl: 1230067300209 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 15.07.2025 10:30 Analysennummer: MIK 609845
Probenahme durch: K. Zeis, Gr. Stud Probeneingang / Prifungsbeginn: 16.07.2025
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Priifung: 17.07.2025
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur® °C 19,7 DIN 38404-4:1976-12 |
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  |uS/em nu. 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* mgll nu, <0,3*  |DINEN ISO 7393-2:2019-03
Desinfektion | nicht bekannt I (I
Escherichia coli ~ |kBE38°Cin 100 ml 0 0/100 ml |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime - KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 mi |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE36°Cin100ml [ 0 0/100 ml |DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens ~ |KBE 44 °C in 100 ml n.u. 0/100 ml  [DIN EN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE36°Cin100ml [  n.u. | 0/100mi  |DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl _|KBE22°Cin1ml 0 100 TrinkwV § 43 (3)
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 ml 1 100
KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht

* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmeféllen hgher  *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung:
Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV,

Bad Kissingen, den 17.07.2025

A W

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5) Seite 1 von 1

Rechtsform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 . St.-Nr. 205/164/01908 - USt-ID DEB15399696
Personlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschéftsfiihrer: Dr. Thomas Stahl




Institut

Dr. Nuss

\dresse  Schonbornstrake 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Konigshofen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen el 0971/7856-0 09343 /509342
Fax 0971/7856-213 09343/3979
eMail info@institut-nuss.de lauda@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de www.institut-nuss.de

Zweckverband zur Wasserversorgung

Bad Kénigshofen - Gruppe Sud

Uber Verwaltungsgem. Bad Konigshofen
(( DAKKS |

eutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Josef-Sperl-Str. 3
97631 Bad Kénighofen

lhre Nachricht vom lhr Zeichen Unser Zeichen Telefon-Durchwahl Bad Kissingen

10564 Dr.N/tr 0971/785%6- .. o34 17.07.2025

Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Zimmerau
Entnahmestelle: Hochbehélter, li. Kammer
Kennzahl: 1230067300388 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 15.07.2025 10:45 Analysennummer: MIK 609846
Probenahme durch: K. Zeis, Gr. Sud Probeneingang / Priifungsbeginn: 16.07.2025
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 17.07.2025
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur® °C 13,7 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitf4higkeit bei 25 °C*  |iS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* mg/l n.u. "~ <0,3*  |DINEN ISO 7393-2:2019-03
Desinfektion ~ nicht bekannt
Escherichia coli KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime ~ |kBE36°Cin100ml | 0 | 0/100ml |[DINEN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens ~ |KBE 44 °C in 100 m n.u. 0100 ml  |DIN EN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °C in 1 mi 1 100 TrinkwV § 43 (3)
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 ml 0 100

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
*Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmefillen hoher  *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung:
Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissingen, den 17.07,2025 "
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstédnde. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielféltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5) Seite 1 von 1

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr. 205/164/01908 - USt-ID DE815399696
Persénlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschdftsfiihrer: Dr, Thomas Stahl




Institut

Dr. Nuss

Adresse  Schonbornstrafie 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-Koénigshofen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen lel 0971/7856-0 09343/5093 42
Fax 0971/7856-213 09343/3979
eMail  info@institut-nuss.de lauda@institut-nuss.de

Web  www.institut-nuss.de www.institut-nuss.de

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Kénigshofen - Gruppe Sud
Uber Verwaltungsgem. Bad Kénigshofen

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Josef-Sperl-Str. 3
97631 Bad Kénighofen

Telefon-Durchwah!
0971/7856-

Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Bad Kissingen

10564

Dr.N/tr

231

Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

17.07.2025

Entnahmeort: Sternberg
Entnahmestelle: Hochbehélter, li. Kammer
Kennzahl: 1230067300207 Kennzahl auf Entnahmeprotokoil vorhanden: ja
Probenahme am: 15.07.2025 11:15 Analysennummer: MIK 609847
Probenahme durch: K. Zeis, Gr. Std Probeneingang / Prifungsbeginn: 15.07.2025
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 17.07.2025
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* RE 135 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C* |uS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* mg/l n.u. <0,3** DIN EN ISO 7393-2:2019-03
Desinfektion nicht bekannt
Escherichia coli KBE36°Cin100m | 0 0/100 ml  [DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml  |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml nu. | 0100mI  |DINEN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens |KBE 44 °C in 100 ml n.u. 0/100 ml  [DIN EN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 ml . nu 0/100 ml DIN EN 1SO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °C in 1 ml 0 100 )
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 ml 0 R

n.u. = nicht untersucht
*** nicht akkreditierter Bereich

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort ** in Ausnahmeféllen héher

Beurteilung:
Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissingen, den 17.07.2025

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstinde. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5) Seite 1 von 1

Rechtsform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 . St.-Nr. 205/164/01908 . USt-1D DEB15399696
Personlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen : Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205/124/80285 - Geschiftsfiihrer: Dr. Thomas Stahl




Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Kénigshofen - Gruppe Sud
uber Verwaltungsgem. Bad Kénigshofen

Josef-Sperl-Str. 3
97631 Bad Koénighofen

lhre Nachricht vom

10564

lhr Zeichen

Unser Zeichen

Dr.N/tr

Adresse

eMail
Web

Telefon-Durchwahl

0971/7856 - 231

Schonbornstralle 34
97688 Bad Kissingen
lel 0971/7856-0

Fax 0971/7856-213

info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-Ko6nigshofen
09343/509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

22 (( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen
17.07.2025

Mikrobiologische Untersuchung gemiB Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Ortsnetz Sternberg
Entnahmestelle: Schlofstralle, Lochner
Kennzahl: 1230067300205 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden:  ja
Probenahme am: 16.07.2025 11:00 Analysennummer: MIK 609848
Probenahme durch: K. Zeis, Gr. Stid Probeneingang / Priifungsbeginn: 15.07.2025
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, ¢) Ende der Prifung: 17.07.2025
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 17,9 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  [uS/cm n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* mg/l n.u. ~ <0,3*  |DINEN SO 7393-2:2019-03
Desinfektion - | nicht bekannt
Escherichia coli ~ |KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN iSO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime R KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml  [DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken ~ |KBE36°Cin 100 ml n.u. 0/100 ml  |DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN I1SO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa  |KBE 36 °C in 100 ml nu 0/100 ml DIN EN 1SO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °Cin 1 ml 0 100 )
Koloniezahl [KBE36°Cin1mi 0 | 100 |™MWVSRO)

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

n.u. = nicht untersucht

** in Ausnahmeféllen héher

*** nicht akkreditierter Bereich

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV,

Bad Kissingen, den 17.07.2025

(R MW

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG

Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstinde. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5)

Seite 1 von 1

Rechtsform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr. 205/164/01908 - USt-ID DEB15399696
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Kénigshofen - Gruppe Sud
Uber Verwaltungsgem. Bad Koénigshofen

Josef-Sperl-Str. 3
97631 Bad Kénighofen

Ihre Nachricht vom

10564

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Dr.N/tr

Adresse

Tel
Fax
eMail
Web

0971/7856 -

Schonbornstrale 34

97688 Bad Kissingen

0971/7856-0

0971 /7856-213
info@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Telefon-Durchwahl
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Mikrobiologische Untersuchung gemaf Trinkwasserverordnung

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-Kénigshofen
09343/509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

- (( DAleEﬁsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen
17.07.2025

Entnahmeort: Ortsnetz Alsleben
Entnahmestelle: Am Kirchplatz, Griiner Baum
Kennzahl: 1230067300086 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 16.07.2025 11:30 Analysennummer: MIK 609849
Probenahme durch: K. Zeis, Gr. Siid Probeneingang / Prifungsbeginn: 15.07.2025
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 17.07.2025
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 18,6 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C* |pS/em . nu 2790  |DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* mg/! n.u. <0,3*  [DINEN SO 7393-2:2019-03
Desinfektion keine
Escherichia coli KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime ~ |KBE3B°Cin100mi | 0 0/100 m!_ [DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml n.u. . 0/100 ml DIN EN (SO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens |KBE44°Cin100ml | nu. | 0/100ml DIN EN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 ml nu. 0/100 ml |DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °C in 1 ml 1 100 .
Koloniezani  |KBE36°Cin1mi 1 T

KBE: Koloniebildende Einheiten
*Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

**in Ausnahmeféllen héher

n.u. = nicht untersucht
*** nicht akkreditierter Bereich

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV,

Bad Kissingen, den 17.07.2025

LA M WA

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5)
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schonbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen

Zweckverband zur Wasserversorgung
Bad Kénigshofen - Gruppe Std
Uber Verwaltungsgem. Bad Koénigshofen

Josef-Sperl-Str. 3
97631 Bad Koénighofen

lhre Nachricht vom

10564

thr Zeichen

Unser Zeichen

Dr.N/tr

\dresse  SchonbornstraBe 34
97688 Bad Kissingen
Tel 0971/7856-0
Fax 0971/7856-213
eMail info@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de

Telefon-Durchwahl
0971/7856-

231

Mikrobiologische Untersuchung gemiR Trinkwasserverordnung

Institut

Dr. Nuss

i-Park Tauberfranken 02
97922 Lauda-Kénigshofen
09343/509342
09343/3979
lauda@institut-nuss.de
www.institut-nuss.de

Akkreditierungsstelle
D-PL-14084-01-00

Bad Kissingen
17.07.2025

Entnahmeort: Ortsnetz Oberessfeld
Entnahmestelle: Karl-Hofmannstr., Reder
Kennzahl: 1230067300201 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja
Probenahme am: 15.07.2025 12:30 Analysennummer: MIK 609850
Probenahme durch: K. Zeis, Gr. Std Probeneingang / Priifungsbeginn: 15.07.2025
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 17.07.2025
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur® i 17,6 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  [pS/em n.u. 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* mgdi | nu ~ <0,3* |DINENISO 7393-2:2019-03
Desinfektion keine -
Escherichia coli |kBE36°Cin100m | 0 | 0/00ml |DINEN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken |[KBE36°Cin100mi |  nu. | 0/100mi  [DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa  |KBE 36 °C in 100 ml “nu. | 0/100ml  |DINEN ISO 16266:2008-05
Koloniezahi KBE 22 °Cin 1 ml 0 100 .
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 ml 0 100 JEVArEStE)

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

** in Ausnahmefallen héher

n.u. = nicht untersucht
*** nicht akkreditierter Bereich

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissingen, den 17.07.2025

cA M Ata

[nstitut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-5)
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